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Ручной клапан 
сброса 
воздуха

Линия промывки 
с фильтрующим 
клапаном 

Прорезанные желобки
(ANSI/AWWA C606-04)
DN 150 - 6"

Переключающий 
клапан
Дозирующий / 
Промывающий
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Дозирующий клапан с обратным клапаном

M16x30
Для поднятия 
ушка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не используйте 
трубопроводы для 
подъема устройства!
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180

140

4x M16, глубина 35 
монтажные отверстия

ПРИМЕЧАНИЕ! Не 
используйте консоль для 
монтажа устройства.
См. руководство 
пользователя.
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WALLE
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Проверен

FIREMIKS FM 6000-3-PP-F 

масштаб

Примечание по пересмотру

D

5
Проверка

A

Firemiks AB

Водозабор

Допускаемые размеры +/- 1мм если не указано иное 

ПРИМЕЧАНИЕ! Обратное направление подачи воды необязательно 
Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию без 

предварительного уведомления

Вода / выход 
концентрата

Вход концентрата BSP 
G 2" впадина

WWW.TISYS.RU




